PANSTWOWY POWIATOWY Wejherowo, dnia 28.02.2023r.
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE

HK.9022.3. 68 .2023. AZ

Hotel Victoria s.c.
ul. Zamostna 1
84-239 Bolszewo

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI
WODY NA PLYWALNI nr 8/2023

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2016 ze zm.), oraz po przeanalizowaniu:

. parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;
. wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig;

. zakresu i czestotliwo$ci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
E wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie przed wydaniem oceny,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza, ze
w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

jakos$¢ wody na plywalni
Kompleks basenowy Hotelu Victoria
Bolszewo ul. Zamostna 1
nie stanowila zagrozenia dla zdrowia kapiacych sie.

1. Zarzadzajacy plywalnig posiadal wustalony z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie harmonogram pobierania préobek wody. Ponadto:

. dokumentowat biezace obserwacje wody na ptywalni;

. dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;

. rejestrowat wyniki pomiaru jakosci wody;

. podejmowat stosowne dziatania naprawcze;

. prowadzit badania jakos$ci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obroricéw Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl




2. Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych
metodykom referencyjnym analiz wody na ptywalniach okreslonych w cyt. wyzej

rozporzadzeniu.

3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie.

Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociggu publicznego ,,Goscicino”.

W oparciu o zapisy Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydal biezace oceny jakosci wody nr 53/22
z dnia 23.02.2023r. w ktérej stwierdzit, ze woda z ww. wodociagu jest przydatna do spozycia

przez ludzi

4. QOcena jakosci wody na pltywalni

a) Woda wprowadzana do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji

liczba punktéw pobierania prébek wody: 1
; or 13
liczba badan ogétem:
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: =
liczba badan wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego 1
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:
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Parametry mikrobiologiczne
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody 0 13 1 >100 -
Ogélna liczba mikroorganizmoéw
<2 13 1 -
W 3622°C po 48 h w 1 ml wody 0 Al
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany <0,2 13 1 0,57 -
chloroform <0,03 5 1 0,043 -
W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami w badanych probkach
Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy | wody tj. obecno$¢ bakterii Pseudomonas aeruginosa, ponadnormatywna ogdlna
jakosci wody: liczba mikroorganizméw w 36+2°C wiasciciel obiektu poinformowat, iz w celu
poprawy jakosci wody skorygowano dozowanie stosowanych do uzdatniania
wody substancji chemicznych, przeprowadzono szokowe chlorowanie




b) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

liczba punktdéw pobierania probek wody: 1
. —_ 13
liczba badan ogélem:
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrzne;: 12
liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 1
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:
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Parametry mikrobiologiczne
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody 0 10 1 >100 -
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwiazany <0,2 13 1 0,35 -
W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami w badanych prébkach
Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy | wody tj. obecnosc bakterii Pseudomonas aeruginosa, whasciciel obiektu
jakosci wody: poinformowal, iz w celu poprawy jakosci wody skorygowano dozowanie
stosowanych do uzdatniania wody substancji chemicznych

¢) Woda w niecce jacuzzi

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
- A, 25
liczba badan ogétem:
: ; ; : 24
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej:
liczba badan wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego 1
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:
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Parametry mikrobiologiczne
Legionella sp. w 100 ml wody 0 13 1 47 -
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany <0,3 25 1 0,67 -
chloroform <0,03 5 1 0,046

Prowadzone dzialania naprawcze w celu
poprawy jakosci wody:

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami w badanych prébkach
wody tj. obecnos$¢ bakterii Legionella sp., wlasciciel obiektu poinformowal, iz
w celu poprawy jakosci wody skorygowano dozowanie stosowanych do
uzdatniania wody substancji chemicznych, zastosowano szokowe chlorowanie




d) Woda w niecce basenowej/ niecka hamowni zjezdzalni

liczba punktéw pobierania probek wody: 2

liczba badan ogétem: =

liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;: 24
liczba badani wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 1

Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:

5. Ocena jakoSci cieplej wody uzytkowej (woda z natryskéw).

W okresie sprawozdawczym pobrano 2 probki cieptej wody uzytkowej z natryskéw w celu
oceny stopnia skolonizowania sieci wodociggowej bakteriami Legionella sp.

Jakos¢ cieplej wody uzytkowej odpowiada wymaganiom sanitarnym okre§lonym
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.).

6. Zgodnie z wymaganiem § 7 cytowanego rozporzadzenia zarzadzajacy pltywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakosci wody na plywalni dokonane;
przez wlasciwego inspektora sanitarnego.




